
ДатаN°ЛистИзм.Кол.уч. док.Подпись

ЛистовСтадия

РД

ПГЭС 

Лист

Исполнил

Нач. отделаХодаковский

Икаев

Нач цеха Кармишин

Тех.директор Репин

Опросный лист на камеры КСО-393

в РУ-10кВ проект. 2ТП 1000/10/0,4

42ТП 1000/10/0,4

Код:2022-00647-ТП 16-02-23-ЭСШифр:

ЗАО "ПГЭС"Заказчик: Заявитель: ООО "СЗ Парус"

Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП многоквартирного жилого

дома с нежилыми помещениями в гран. з/у с кад. N 58:29:1007004:116,

адрес ориентира: г.Пенза, ул. Минская, 25.

Комплектная 2ТП.

1. Угол уклона кровли не менее 12,5°,

 свес кровли не менее 200мм.

2.Стандартная окраска: стены - серые, двери - синие.

3.Кабельные перемычки от камер КСО до силовых

трансформаторов сеч. 3х70мм2 включить в комплект поставки.

4.Выводы от силовых трансформаторов до вводных панелей

РУ-0,4 кВ выполнить сборными шинами сеч. 120х10 мм.

5. Наличие тягоуловителей и боковых экранов с двух сторон в

камерах КСО-393 обязательно.

6. Установку трансформаторов выполнить согласно схемы

компоновки 2ТП.

7. На дверях КТП установить замок см. приложение ЗВ 00.000

СБ

Схема компоновки 2ТП
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Обозначение L, мм l, мм Масса, кг
 ЗВ 02.000 42 12

       -01 75 45

15
0*

L*
1 4

266*

13
0*

310*

6 отв. Ç10* 7 l*

63*

33
* 23

*

5

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1
1

Кошелев 28.06.17

ЗВ 00.000 СБ

Основание
Сборочный чертеж
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ЗВ 00.000 СБ
Копировал Формат A2

1 *Размеры для справок.
2 Винты поз. 7 после установки расклепать.
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